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AB 530
| Nazwa i adres zleceniodawey: Urzad Gminy Phuinica ; 87-214 Pluznica
v 2. Badany obickt: Probka wody uzdatnionej
e SR .
IS0 3. Punkt poboru: Woda uzdatniona — sie¢ wodociggowa PEUZNICA 58i
9001:2000

@) _ MAKOWSKI MIROSEAW
‘521 4 Data poboru /dostarczenia: 10.09.2007r./10.09.2007r.

180 14001 s Data zakoniczenia badania: 17.09.2007r.
6. Zlccenie nr: 775/09/2007 el 6B A
7. Kod probki:1897/WB/09/2007
8. Probobiorca: Pracownik Laboratorium
Badany Wynik Niepewn | DZW | Bada
Lp. parametr/wskaznik Metoda badawcza Jednostki| badania 0dé '/ * nie °/
| |Pobér prabki wady * | PN-ISO 5667-5: 2003 . . . . A
2 |Barwa PH-EM 150 78872002 mg/l 10 - 15 A
3 |Metnosé PN-EN 150 7027:2002 NTU 0.14 +  0.003 1 A
4 |Zapach PN-T2/C-04557 aheepl. - akcept. N
5 |pH PN-90/C-04540/01 7.0 + 006 |65-93] A
6 |Amoniuk PN-C-04576/04:1994 mgNHy/1 =0.1 £ - 0,5" A
7  |Azotyny PM-EM 26777:1999 meMNOy 0.003 - - 0.5 A
8 |Azotany PN-82/C-04576/08 mgMO,/] 2.52 + 0285| 50 A
9 |Zelazo PN-ISO 6332:2001 mgFe/l 0.01 + 0001 o2 A
10 |Mangun PN-92/C 04590/02 mzMr/| <0.05 £ - 0,05 A
11 |Twardosé ogdlna CaCOy PN-ISO 6059:1999 meCa COy/l 371 + 11 | 60-500
12 |Prrewodnosé el, wiase w 20°C__|PN-EN 27888:1999 uSiem 723 + 192 | 2500 A

Zarwierdzil Koordynator PB F/Ch: E.Gudxiﬁskéa;j
Obiasnienia:

1/ Dla badan fizyko-chemicznych — osracowang niepewnost wyniku hadaniz/pomiary dla k=2 | prawdopodobicisiwa 95%,-we Instrukcji
Oodingg PL-10-14

} 7z W- Dopuszezalne Zakresy Wartoici wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r, w sprawic

_wymagai dotyezacych jakoéci wody przeznaczong] do spozycia przez lndzi (D=1 Nr 61, poz.417).

}/Badanie/pobor probki : A- akredvtowane/y, N — nicakredviowane!y,

ML e, 13 1 ok e
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L Badany Metoda Wynik . | Niepewnosé INDW | o - 4
Gt 4 parametr/wskaznik badaweza | badania |/ednostka : =
f s '-‘|
Y T PN-ISO
> Usss 1 Pobor probki wody S667-5: 2003 - 3 3 ) A
9001:2000
5 Ogoélna liczba bakterii w | PN-ENISQ 38 st a4 | 50 %
HEA Iml w 37°C po 48h 6222:2004 ] i
56§
150 14001 Ogdlna liczba bakterii w | PN-EN ISO s .
4 5% Tmlw 22°C po 72h 6227:2004 T _jtkiml | <64:88> | 100 A
PN-EN 150
Bakterie grupy coli 0308 -1; : g
+ w 100 ml 2004/Ap1 0 jtk/100ml <4 0 A
kewiccien2005
PN-EN 150
g Escherichia coli 9308 -1: 2
- w 100:ml 2004/Ap! 0 W100ml|  <0:4> L A
kwieciefi2005
Enterokoki kalowe PN-EN [SO : _
2 w 100 ml 738922004 | O Jﬂdmﬂmlf e 1Y A

Zatwierdzit Koordynator PBM: Dorota Kicerman Dg}f
ijaﬂnienia: :
! jtk/ml - liczba jednostek tworzacvch kolonie w okreslonej objerosci probki odniesienia.

*/ Badania bakteriologicznego — przedziat ufnoéei dla wyniku badania przy prawdopodobieistwie 95%, wyznaczony na podstawie
norm PN/G6/N-01054 { PN-ISO §19%:2001.

’/ NDW — Majwyzsza Dopuszczalna Wartos¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawic jukodei wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

'/ Badanie lub pobor pribki: A — akredytowane/y/; N — nie akredytowane/y/

Odwiadczenie:

1. Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanegzo obiskmu.

2 .Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powiclane inaceej jak tylko w catosci.
3. Klient ma prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Oedina liczha sron Sprawozdania z badah: 2.
Rozdzielnik:
1. Zlecenindawea 1 gz,

2 .aa.
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